l. Montage

{Voir schéma de montage)

1. Enlever le tamis d'enirée.

2. Remplir la recharge de charbon dans la chambre N°8,
stoppe les hydrocarbures.

Répartir respectivement le charbon actif et fes granulés en
secouant légérement le NEUTR35FIOUL.

3. Montage au sol ou montage mural possible.

Lors d'un montage au sol avec conduite directe dans une
pompe de relevage visser les élévateurs de montage (N*1 1)
sous les supports (N°5).

Lors d'un montage mural, monter d'abord les supports avec
les vis et les chevilles (N°13) horizontalement par rapport au
mur. Fixer le NEUTR35FIOUL avec le collier (N°5).

4. Fixer la pompe Booster (N° 19) sur e NEUTR35FIOUL.
Brancher le tuyau d'air au booster.

Raccorder le cable (230V) sur la chaudiére de sorte que le
booster fonctionne paralkélement au brileur (of notice
chaudiére).

Tous les travaux d*électricité deivent dtre effectués par
un spécialiste.

5. Raccorder larrivée avec I'évacuation de condensat de fa
chaudiére.

Afin de garantir le fonctionnement du NEUTR35FIOUL il faut
ralimenter uniquement avec les condensats, exclure toute
autre mise en eau (vidange...).

& Douille d’écoulement vers le bas.

Raccorder I'écoulement au canal.

S'il n'y a pas d'écoulement de libre, uliliser une pompe
d'extraction.

& Vérifier I’étanchéité.

Il. Fonctionnement
Le condensat traverse les granulés NEUTRAL, l'acide est
neutraliseé.

ll. Controle du fonctionnement

ﬁ& Contréler au moins une fois par an le
NEUTR35FIOUL.

1. Vérifier le niveau! Si le niveau de granulés est 'étiquette
rouge {minimum), procéder a l'appoint de NEUTRAL.

2. Mesurer le pH avec les bandelettes PHTEST100. Si le pH
est inférieur a 6,5, procéder au remplacement du NEUTRAL.

& 3. Remplacer au minimum une fois an le charbon
actif (NEUTRALCA).

Ne pas remplir & ras bord.

4. U'amalgame des granulés, comme les colorations, ne
nuisent pas au bon fonctionnement du fittre.

5. La neutralisation peut se produire uniquement si le lit de
granulés est traversé par le condensat.

Le niveau de remplissage des granulés ne doit pas
descendre au—dessous du niveau du condensat!

& Les ouvertures pour l'arrivée et Fécoulement ne
peuvent pas étre complétement recouvertes de granulés
ou de charbon actif afin d’éviter tout engorgement.

IV. Maintenance

1. Dévisser les vis de raccordement, sortir le filtre de son
support.

2. Enlever éventuellement le granulé agglutiné avec la
baguette de netteyage livrée,

3. Ne remplir avec de nouveaux granulés que jusqu'a la
margue maximum.

A Laisser au minimum 3 cm de libre au-dessus des
granulés et du charbon actif.
4. Remonter le NEUTR35FIOQUL. Vérifier I'étanchéité.

V. Réaction et élimination des
déchets

Le granu!é s'élimine de lui-méme. L'acide carbonique dans
le condensat agressif se combine au granulé pour devenir
du bicarbonate de magnésium Mg (HCO3)2, le NOx se
combine pour devenir du nitrate de magnésium Mg(NG3)2.
Tous les deux sont des sels pleinement solubles qui sont
trés utilisés dans la nature. Le granulé est autorisé pour le
traitement de l'eau potable.

Les restes de granulé et le charbon actif peuvent étre jetés
dans la poubelle.



V1. Données

Caractéristique

Neutralise les condensals
pour chaudiére fioul &

condensation
Combustible Fioul
Charge thermigue nominale du kWih | 37
foumisseur de chaleur mis en
sérig, max
Dimensions de raccordement DN 40 et tuyau 20mm
Hauteur d'amivée mm 120mm (min. 97mm}
Hauteur d'écoulement mm 97mm
Encombrement mm LE6G0 — B150 — H208
Moyen de neutralisation/Niveau NEUTRALZ26 - grarule, 4,5
de remplissage kg
Charbon actiffNiveau de NEUTRALCA, 500 g
remplissage
Tempéralure max. °C 60
Intervalle de maintenance une fois par an
Amivée du condensat pH min. pH 2,0
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