
La référence PLT

Un test d’étanchéité doit être effectué avant la pose de la bande jaune auto-adhésive.

La pose, la vérification et la maintenance des installations réalisées avec le système FLEXIKIT doivent 
être effectués par des personnes ayant la compétence nécessaire en relation avec le type de gaz et la 
fonction réalisée, conformément aux réglementations en vigueur relatives aux installations gaz, au DTU 
61.1 §9.1.3, aux arrêtés ministériels et aux réglementations locales. Une fois réalisées, les installations 
sont soumises à la validation du certificat de conformité qui s’applique dans le cadre des prescriptions de 
l’arrêté du 2 août 1977 modifié.

NOTICE DE MONTAGE 

Couper le tuyau FLEXIPIPE avec 
coupe-tube adapté

Laisser impérativement 6  
ondulations nues

Dénuder le tuyau FLEXIPIPE  
à l’aide d’un cutter 

www.flexikit.eu


